
 2
20
В 

 2
4В

 

 220В 

 24В 

1А

 24В 

G1

FV1

РЕ

 24В 

G2
А1 QF2

К1...К2

К3...К10

1К1...1К18

Х1 1Х1 1Х21Х01 2Х01

3Х1

 24В 

2К1...2К2

2К6...2К7

2К9...2К10

2К12...2К13

2К17...2К18

2К20...2К21

2К23...2К24

2К28...2К29

2К31...2К32

2К3...2К5

2К8

2К11

2К14...2К16

2К19

2К22

2К25...2К27

2К30

3К1...3К13

ОТКЛ . ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

ПРОВЕРКА
СИГНАЛИЗАЦИИ

ПРЕДЕЛЬНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ
В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ

ОБРАЗЦОВ
НЕФТИ И ГСО

ХИМ  РЕАКТИВОВ
И КИСЛОТ

ЛВЖ

АВАРИЙНАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ
В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ

ОБРАЗЦОВ
НЕФТИ И ГСО

ХИМ  РЕАКТИВОВ
И КИСЛОТ

ЛВЖ

ВЕНТИЛЯТОР В1 КЛАПАН КлПЕ3.1 КЛАПАН КлПЕ3.2

ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЕНТИЛЯТОР В2 КЛАПАН КлПЕ5.1 КЛАПАН КлПЕ5.2

ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ

ВЕНТИЛЯТОР В3 КЛАПАН КлПЕ6.1 КЛАПАН КлПЕ6.2

ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ВКЛ  / ОТКЛ НЕИСПРАВНОСТЬ

 2
4В

 

 24В 

 24В 

 24В 


